
 كات قابل ذكر در طراحي زيرساخت شبكه ساختمان هاي جديدالتاسيسن

 

با توجه به اينكه كاربري اتاق ها و چيدمان مبلمان اداري طبق نظر بهره بردار انجام خواهد شد خواهشمند است در  •

 .نظر بهره بردار نهايي اخذ شود ,ها خصوص جانمايي و تعداد گره شبكه كلاينت

با توجه به حوزه تخصصي نظارت تصويري خواهشمند است در خصوص جانمايي و مدل دوربين هاي نظارتي از مديريت  •

 .حراست استعلام شود

اكسس پوينت لازم است يك گره شبكه در اتاق جلسات)كنفرانس( تعبيه شود )نيازي به اجراي دستگاه هاي  در خصوص •

 (نيست كابل برق

 .تمام گره هاي شبكه اكسس پوينت ها زير سقف كاذب در كنج ديوار تعبيه شود •

ها، اكسس پوينت ها، دوربين هاي نظارت تصويري، تلفن هاي  براي تمامي گره هاي شبكه اعم از گره شبكه كلاينت •

 .تحت شبكه، كارتخوان ها و تجهيزات اكسس كنترل از كيستون استفاده شود

ي و در نزديكي در/درهاي ورودي ساختمان يك گره شبكه براي نصب تجهيزات كنترل دسترسي / حضور و در اتاق نگهبان •

 .غياب تعبيه شود

 .براي درهايي كه نياز است با استفاده از تجهيزات كنترل دسترسي مديريت شوند يك گره شبكه در نظر گرفته شود •

يا اتاق تاسيسات و موتورخانه آسانسور يك گره شبكه براي نصب در اتاق هاي استراحت، نگهباني، آبدارخانه، موتورخانه  •

 .در نظر گرفته شود VOIP تلفن

 .استفاده شود Cat6 UTP  ل از نوع تجهيزات پسيو مانند كابل شبكه، پچ كابل، كيستون ماژول و پچ پن •

آن   FLUKE Test و حتمااز يك مدل و يك برند باشند ن تا حد امكاتمام تجهيزات پسيو اين پروژه توصيه مي شود  •

 .باشدPASS  )كيستون, پچ پنل و پچ كورد( متر كابل به همراه متعلقات 100براي 

 .خريداري گردد Unicom در صورتي كه محدوديتي در خريد وجود ندارد پيشنهاد مي شود همه اين تجهيزات از برند •

از  …ساير تجهيزات پسيو مانند رك و متعلقات، پنل هاي مديريت كابل، پنل هاي توزيع برق و ي شود براي توصيه م •

 .برند ايراني تيام شبكه استفاده شود

  :باتوجه به لزوم مديريت يكپارچه تجهيزات اكتيو شبكه پيشنهاد مي شود •

 و Cisco(WS-C2960Plus24-PC-L) مدل  سوئيچ ها از

 .استفاده شوند Unifi (UAP-AC-HD) اكسس پوينت ها از مدل 

ماه از ارسال نامه  3در صورتي كه براي خريد هر يك از برندهاي فوق محدوديتي وجود دارد يا خريد با تاخير بيش از  •

 .شودانجام خواهد شد لطفا دستور فرمائيد پيش از خريد تجهيزات با كارشناسان فاوا هماهنگ 


